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LEGENDA SIMBOLI
Simbol Descrizione
L Terra
ELEMENTO RETTILINEO LUNG., 1000 mm
Simbolo utente t4.dwg
Conduttura monofase con conduttore neutro
Conduttura trifase
Y/ Conduttura trifase con conduttore neutro
/ Conduttore di protezione
// Conduttura bifase
ﬁ Scaricatore
\J’ Interruttore di manovra-sezionatore,con fusibile incorpor.
§l Sezionatore con fusibile incorporato
S‘ Interruttore di manovra con fusibile incorporato
[? Dispositivo di comando di un rele’ termico
Interrutt, di potad apertautomfunzper corrmagnetoter,
% Interrutt, di potad apertautomfunzper corrmagnetoter,
# Interruttore di manovra-sezionatore
\J Contattore (contatto di chiusurod
%% Elemento di pila o accumulatore
Raddrizzotore
% Troasformatore monofase a due avvolgimenti con schermo
% Equipotenzialita’
é Terra o protezione
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SCARICATORE DI PROTEZIONE GENERALE ILUMINAZIONE QUADRETTO PRESE ALIMENTAZIONE LINEA INTERRATA
DENOMINAZIONE SOVRATENSIONI QUADRO SERVIZI QSS ESTERNA 400-230V RIARMATORE ALIMENTAZIONE QCPS
SIGLA Q4.1 Q4.2 Q4.3 Q4.5 Q4.6 Q4.2
UTENZA TENSIONE V| POTENZA TOT. kW 400 20 400 20 231 2.31 400 1.1 231 416 400 18
POTENZA kW | Ib A 5.01 9 0.15 0.7 7.48 12 0.1 0.481 17.9 30
COEF. CONTEMP. COS 1 f 0.9 1 0.865 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.854
COSTRUTTORE MERLIN GERIN SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TIPO SBI 3PN 14X51 iCBON—C — 40A+Vigi iC60 AC 0,5 A | ICB0N—C — 10A+Vigi iCB0 AC 0,03 A | iCB0N—-C — 16A+Vigi iC60 AC 0,03 A iCBON—C — BA
‘QTSEEZF%@%%E N.POLI In A N 50 4 40 2 10 4 16 2 6
Ith A lldn A 40 0.5 10 0.03 16 0.03 6
Im (o curva) A | Pdi kA 80 400 10 100 20 160 10 60 10
TIPO CH 22 gG 50A
PUSIBILE CALIBRO A 50
TIPO
CONTATTORE I BoRTATA TENSIONE BOBINA v | | |
) TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV FGTOR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 561.5 5616
TIPO DI POSA CEI-UNEL 35026 61 CEI-UNEL 35024/1 3A CEI-UNEL 35026 61
LINEA DI Iz A |LUNGHEZZA m 14 13 18.1 1 69.3 20.1
POTENZA C.dT tot. aln % |CdT alb % 3,009 1.967 3.108 1.981 3.851 2.011
Zk mQ | Zs mQ 343,72 343,72 696.51 344.00 343,72 33714
1QSS Ik trifase/monof. kA |lk1 fase/terra kA 1.90 1,90 0.73 168 165 1.74
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SEZIONATORE RELE TRASFORMATORI PROTEZIONE ALIMENTAZIONE RISERVA EQUIPAGGIATA
DENOMINAZIONE QUADRO QCPS CONTROLLO TENSIONE AMPEROMETRICI INDICATORE MULTIFUNZIONE AUSILIARI 230 Vac (PREDISP. PER MISURATORE DI PORTATA)
SIGLA Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q7.1 Q7.2
UTENZA TENSIONE V [POTENZA TOT, kW 400 18 400 1.53 400 1.53 231 1.39 231 1.39
POTENZA kKW | b A 17.9 30 0.1 0.16 0.1 0.16 0.5 2.41 05 2.4
COEF. CONTEMP. COs 1 f 0.854 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TIPO ISW 63A STl 3P 10,3%38 STI 3P+N 10,3X38 iCBON-B — BA+Vigi 1C60 AC 0,03 A IC60N-B — 6A+Vigi iC60 AC 0,03 A
‘ONTSEEZR‘%@%%%E N.POLI In A 4 63 3 3 3N 32 2 6 2 6
Ith Alldn A 6 6 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 10 10 30 20 30 20
TIPO UL—10F 24 600V UL—10F 2A 600V
FUSIBILE
CALIBRO A 2 y)
TIPO
CONTATTORE
N PORTATA TENSIONE BOBINA V
, TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
TIPO DI POSA
LINEA DI |z A | LUNGHEZZA m
POTENZA CdT tot. aln  %|CdT alb % 2.011 2.011 2.011 2.016
7k mQ | 7s m0Q 337.14 33714 337.14 366.29
1QCPS Ik trifase/monof. kA |lk1 fase/terra kA 1,74 1.74 1.74 1.53
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QB7/.3
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2x6 A
116 A
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C
e
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G141 %
ALMENTAZIONE UPS
DENOMINAZIONE e
SIGLA Q7.3
UTENZA TENSIONE VPOTENZA TOT. KW 231 23
POTENZA kW | b A 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COs 1 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NTERRUTTORE | o = o
0 SEZIONATORE [N-POLI In A 2 b
Ith Alldn A 6
Im (o curva) A | Pdi kA 60 20
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE PORTATA TENSIONE BOBINA V
, TIPO
RELE TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO
FORMAZIONE
TIPO DI POSA
LINEA Dl |z A | LUNGHEZZA m
POTENZA C.dT tot. aln % |CdT alb % 2.016
/k mQ | /s m(Q) 366.29
1QCPS Ik trifase/monof. kA |lk1 fase/terra KA 1.53
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¢ I'd |03 I d |o3a
C C
Contat. P101 Contat. P101 Contat. P102 Contat. P102
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DENOMINAZIONE

RISERVA EQUIPAGGIATA
(PREDISP. PER GRIGLIA)

PROTEZIONE POMPA P101

PROTEZIONE POMPA P102

SIGLA Q8.1 Q8.2 08.3
UTENZA TENSIONE V[POTENZA TOT. kW 400 .93 400 416 400 416
POTENZA kKW | Ib A 1.5 4.5 1.5 45
COEF. CONTEMP. COS 1 f 0.9 1 0.82 1 0.82
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TIPO iC60N-C — 164 (060a—C — BA+Vigi IC50 AC 0,3 A i060a-C — BA+Vigi IC60 AC 0,3 A
EUTORE i ; R - -
Ith Alldn A 16 6 0.3 6 0.3
Im (o curva) A | Pdi kA 160 10 60 6 80 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO LCIDOY — 24Vee LCID09 — 24Vec
CONTATIORE PORTATA TENSIONE BOBINA V | |
: TIPO LRD 10 — BA LRD 10 — BA
RELE TERMICO TARATURA A ) h
TIPO CAVO FGTOR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 462.5 462.5
TIPO DI POSA CE-UNEL 35026 61 CEI-UNEL 35026 61
LINEA D Iz A JLUNGHEZZA m 23 14 23 14
POTENZA C.dT tot. aln % |CdT alb % 3.161 0.569 0.362 0.569 0.362
Zk mQ | Zs m0Q) 687.22 162.54 162.54
1QCPS Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 0.759 1,43 1.43
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